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Netzverstarkung 380-kV-Hochstspannungsleitung
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TOP 3: Vorstellung des Vorhabens durch den Vorhabentrager
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Agenda

3. Vorstellung des Vorhabens durch den Vorhabentrager

Raumliche Einordnung des Vorhabens
Administrative Ubersicht zum Vorhaben
Notwendigkeit

Zeitplan fur die Bundesfachplanung und Planfeststellung
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Technische Beschreibung des Vorhabens

Bauform der Masten

= Bauform der Leiterseilblndel

= Prufung des Parallelneubaus

= Parallelneubau zur bestehenden Bahnstromleitung
= Vogelschutzmarkierungen
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Raumliche Einordnung
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Administrative Ubersicht zum Vorhaben

WG Heldeland Bisterta Schklen Altenburger
WG Dombarg-Camourg vereetz Land

Mittelsachsen

Saale-Holzland-Kreis

Jena
VG Hamsaor
WG Z0dliches
FREISTAAT :
THURINGEN i
VG HogetaraTaer

Vi Abschnitt R6hrsdorf - Weida

VG Gayar
VG Kirzhinerg
Errrehirme broie VG Zwiniz
= (Ausdehnung)
ca. 60 km ca. 2.300 km2

ca. 62 km (Lange Bestandstrasse) (Luftlinie)

Vogtlandkreis
Weida Remptendorf ca. 43 km ca. 1.500 km?
ca. 46 km (Lange Bestandstrasse) (Luftlinie)
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Notwendigkeit

= Vorhaben wird im Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) 2013 als Nr. 14
geflhrt

= Vorhaben wurde im NEP 2014 als P 39 bestatigt
(Kategorie: Netzverstarkung, Typ: Neubau in bestehender Trasse)

= \orhaben ist ebenfalls im NEP 2030, Version 2017, 1. Entwurf
enthalten
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Vorgesehener Zeitplan fur Bundesfachplanung
und Planfeststellung

Ubersicht

Abschnitt

Bundesfachplanung
Weida - Remptendorf

Planfeststellung
Weida - Remptendorf

Bundesfachplanung
Rohrsdorf - Weida

Planfeststellunqg
Rohrsdorf - Weida

Vorbereitung

Januar 2015

Dezember 2018

Januar 2015

Januar 2019

Beginn

04.10.2016

Oktober 2019

29.12.2016

Januar 2020
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Abschluss

November 2018

August 2022
Eintritt Bestandskraft

Dezember 2018

November 2022
Eintritt Bestandskraft
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Bauform der Masten

TGL 78-10104, Baujahr 1964 D76 09/21, Baujahr 2022
Hohe TO =48 m, Ausladung 13,9 m HOhe TO =50,2 m,
Ausladung 15,5 m
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Bauform der Lelterseilbiundel

TGL 78-10104, Baujahr 1964 D76 (9/21
Hohe TO=48 m, Ausladung 13,9m HOheTO0=50,2m, Ausladung 15,5m
2x3x4 240/40 mmz2 Al/St (2502 A)  2x3x4 435/55 mm?2 Al/St (3600 A)
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Prufung des Parallelneubaus zur bestehenden
Bahnstromleitung nach derzeitiger DIN-Norm

Bestehende Leitung ca. 60 m - 80 m Abstand

380-kV/-Leitung 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 303
Réhrsdorf - Remptendorf GdRnitz - Chemnitz
(50Hertz) (DB Energie)
D76/09/21
Tragmast (T1) Tragmast (T)
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Seilmechanik -——15.50 Seilmechanik
Leiterseil: 434-AL1/SE-ST1A Leiterseil: AlISE185/32
Teilleiter: 4er-Bindel Teilleiter: Einfachseil
Ausgangszugspannung: 43,0 Nimm?* Ausgangszugspannung: 80,0 Nfimm?*
Ausgangszustand: 10°C Ausgangszustand -5°C +2
Zusatzlast gem. EN 50341 Zusatzlast: gem. DIN VDE 0210M12.85
Eiglastzone: 1
Windzone: 2
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Vogelschutzmarkierungen (bei Erfordernis)

oben Spiralmarker Einbau der Marker
unten Klappmarker
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Elke Korn / Martin Heumdiller
50Hertz Transmission GmbH
Heidestr. 2

10557 Berlin

030 5150 2350
info@50Hertz.com

www.50Hertz.com

Altenburg, 21.02.2017
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