
 

Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung 

Röhrsdorf - Weida - Remptendorf (BBPlG Nr. 14)
	

Antragskonferenz zur Bundesfachplanung für den Abschnitt Röhrsdorf – Weida 
TOP 5: Untersuchung der Raumverträglichkeit 

Altenburg, 21.02.2017 
Christian Beste / Helge Herbst 

Beauftragte Büros: 



  
      

 

Ziele der Raumverträglichkeitsprüfung
	

 Untersuchung, ob einer Verwirklichung des Vorhabens überwiegende 

öffentliche und private Belange entgegenstehen (§ 5 Abs. 1 NABEG)
	

 Prüfung des Vorzugskorridors und der Alternativen auf ihre Raumver-
träglichkeit 

 Berücksichtigung der Erfordernisse der Raumordnung, 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, sonstiger 
Erfordernisse der Raumordnung 

Zusammen mit SUP und Prüfung sonstiger öffentlicher und privater 
Belange: 

Sicherstellung einer so gering wie möglichen Belastung von 
Mensch und Natur 
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Betrachtungsrelevante Erfordernisse der 

Raumordnung 

Raumordnerische 
Kategorien 

Maßgebliche Pläne 

Zuordnung Kategorien 
zu Inhalten der Pläne 
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Betrachtungsrelevante Erfordernisse der 

Raumordnung
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Betrachtungsrelevante Erfordernisse der 

Raumordnung 
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Planungsgrundlagen RVS
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Planungsgrundlagen RVS
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Planungsgrundlagen RVS
	

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
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Planungsgrundlagen RVS
	

TH: ja 
SN: ja, aus ROK 

Ja 

SN: Abgleich Stand ROK mit 
Fachbehörde ausstehend 

(Aktualisierungen ggü. 
Stand Mitte 2016) 

(Stand Mitte 
2016) 

Ja, aus ROK 
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Allgemeines Restriktionsniveau
	

…zeigt auf, ob ein Erfordernis der Raumordnung durch die zu erwartenden
	
Auswirkungen des Vorhabens grundsätzlich beeinträchtigt werden kann.
	

…beschreibt den Stellenwert des relevanten Erfordernisses der 
Raumordnung im gesamtplanerischen Kontext gegenüber dem Neubau 
einer Höchstspannungsfreileitung 

…bemisst sich durch die räumliche und sachliche Bestimmtheit der 
Festlegungen 

…ergibt sich durch die Bindungswirkung der raumordnerischen Festlegung 
als Ziel, Grundsatz oder sonstiges Erfordernis der Raumordnung 

Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf (BBPlG Nr. 14) 12 / 23 Antragskonferenz zur Bundesfachplanung für den Abschnitt Röhrsdrof – Weida / 21.02.2017 / Christian Beste, Helge Herbst 



 
      

Spezifisches Restriktionsniveau
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Spezifisches Restriktionsniveau
	

Beispiel Regionaler Grünzug 
Spezifisches Restriktionsniveau: 
•		 Bsp. Regionalplan SWS: „Maßnahmen der technischen Infrastruktur 

innerhalb der ausgewiesenen Bereiche [sind] in der Regel nicht 
ausgeschlossen“ 

► spezif. Restriktionsniveau gering 
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Ermittlung Konfliktpotenzial und Konformitätsprüfung
	

Netzverstärkung 380-kV-Höchstspannungsleitung Röhrsdorf - Weida - Remptendorf (BBPlG Nr. 14) 15 / 23
	Antragskonferenz zur Bundesfachplanung für den Abschnitt Röhrsdrof – Weida / 21.02.2017 / Christian Beste, Helge Herbst 



 
      

Ermittlung Konfliktpotenzial und Konformitätsprüfung
	

• Zusammenfassung bei gleichem Sachverhalt und Betroffenheit (z.B. 
alle VR Wald im Bereich Ausbauklasse 1) 
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Bereits berücksichtigt im §-6-Antrag
	

Ziele der Raumordnung 

 Vorranggebiete im Siedlungsbezug (Industrie u. Gewerbe) 

 Vorranggebiete Rohstoffabbau / -sicherung Siedlungsstruktur 
 Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung 
 Vorranggebiete Deponie Infrastruktur 
 Vorranggebiete Militär 
 Vorranggebiete Wald / Waldmehrung Freiraumstruktur 
 Vorranggebiete Freiraumsicherung mit besonderer Zielstellung Wald 

Kriterien für RWK I
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Bereits berücksichtigt im §-6-Antrag
	

Freiraumstruktur 

Infrastruktur 

Kriterien für RWK I
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Bereits berücksichtigt im §-6-Antrag
	
Kriterien für RWK II 

Freiraumstruktur 
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Alternativenvergleich in der RVS
	

Hilfsmittel: 
Pot. Trassenachse 

Ergebnisse 
Konformitäts-

prüfung 

Konfliktschwer-
punkte 
(Engstellen / 
Riegel) 

Korridorvergleich 

Flächenanteile 

Anzahl / 
Passier-
barkeit 
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Kartenkonzept
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 Redundanzen mit SUP vermeiden 
 teilweise inhaltliche Überschneidungen zwischen RVS und SUP
	

=> Erfordernisse der Raumordnung, die einen Bezug zu den 

Schutzgütern nach UVPG aufweisen (z. B. Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung)
	

 Berücksichtigung in der SUP im Rahmen einer fachIichen Bewertung, 

z. B. bei der schutzgutspezifischen Einstufung vorhabenbezogener 
Empfindlichkeiten und Wertigkeiten 

 In der RVS Prüfung im Hinblick auf eine Konformität von potenziellen 

Auswirkungen auf die spezifischen raumordnerischen Festlegungen
	

Beispiel:
	
Fachliche Bewertung von VR/VB Arten u. Biotopschutz in SUP => 

Übernahme Bewertung in RVS als Grundlage der Konformitätsprüfung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
	

Christian Beste / Helge Herbst 

Im Auftrag von: 

50Hertz Transmission GmbH 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 

info@50Hertz.com 
www.50Hertz.com 

Altenburg, 21.02.2017
	

http:www.50Hertz.com
mailto:info@50Hertz.com

