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Wer ist Amprion?
• Längstes Höchstspannungsnetz (220 u. 380 

kV) in Deutschland mit 11.000 Kilometer

Stromkreislänge

• 160 Umspannanlagen welche das Amprion-

Netz mit dem Verteilnetz verbinden

• Erstreckt sich auf Ballungszentren hoher 

Verbrauchsdichte mit 27 Mio. Kunden und 

direkt angeschlossener Großindustrie

• Versorgt sieben Bundesländer (von 

Niedersachsen bis zu den Alpen)

• Kuppelleitungen zu neun europäischen 

Übertragungsnetzbetreibern

• Investiert in den nächsten 10 Jahren               

5,4 Milliarden Euro in den Netzausbau

• Anteilseigner sind die M31 

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Energie 

AG (74,9 Prozent) und die RWE AG (25,1 

Prozent)

• Hauptsitz ist in Dortmund

• ca. 1250 Mitarbeiter/Innen
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PROJEKTE NACH ENLAG PROJEKTE NACH BBPLG

1 KORRIDOR A-NORD (HGÜ)

Erdkabelvorrang für gesamte Strecke

6 CLOPPENBURG – MERZEN (HDÜ)

Teilverkabelungsoption / Erdkabelpilot gemäß BBPlG

30 ALEGrO (HGÜ)

Ausführung als Erdkabel / bereits in der Planung

5 DIELE – NIEDERRHEIN (HDÜ)

Drei Teilverkabelungsabschnitte inkl. Raesfeld 

14 NIEDERRHEIN – OSTERRATH (HDÜ)

Teilverkabelungsoption /  Rheinkreuzung

16 WEHRENDORF – GÜTERSLOH (HDÜ)

Teilverkabelungsoption / Erdkabelpilot

Erdkabelprojekte Amprion

Raesfeld & 

Borken



Aufbau der Kabeltrasse in Borken
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• 2 Freileitungsstromkreisen werden mit 4 Kabelanlagen weitergeführt

• Kabeltrasse: 2 x 1800 MVA

• 2 Muffenstandorte

• 3 Kabelabschnitte  3,25 km lang

• Regelgraben und Querungen (offene & geschlossene Bauweise)

KÜS

KÜS

Muffenstandorte

Bahntrasse

Borkener Aa

Bundes- und 

Landstraße Herrenknecht



Regelgraben
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• Baubedarfsfläche: 45 m

• Kabelschutzstreifen: 22 m

• Trennung der Bodenschichten 

(Mietenmanagement)

• 2 Systeme (Abstand ca. 9,5)

• Tiefenlage Schutzrohre ca. 1,9 m



Regelgraben – Baumaßnahme
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1. Bodenschonende 

Bauweise

2. Schutzrohranlage

3. Einbau ZFSV mit 

Auftriebssicherung

4. Begleitleitungen und 

Gehwegplatten

5. Maschendraht, 

Trassenwarnband

6. Rückverfüllen
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Regelgraben – Rekultivierung
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• Vollständige 

Rückverfüllung

• Andecken des 

Oberbodens

• Vorbereitung der 

Rekultivierung

• Begleitung durch 

Sachverständigen
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Oberflächennaher Vortrieb – Herrenknecht (1)

Quelle: Herrenknecht AG



380-kV Kabeltrassen – Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit | 04. September 20199

Oberflächennaher Vortrieb – Herrenknecht (2)

• Kombination aus Rohrvortrieb

und Spülbohrung

• Vortrieb von Stahlrohren

• Rückzug von Kunststoffrohren

• Geeignet für präzise 

oberflächennahe Vortriebe



Geschlossene Straßenquerung (Bohrpressung)
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Geschlossene Straßenquerung  

(Spülbohrverfahren)
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• 12 + 2 Spülborhungen

• Länge ca. 80 m

• Überdeckung ca. 12 – 15 m 

• Abstände je 

• 5,0 m in der Ebene

• 2,5 m zw. Ebenen

• Größte Abweichung:

• 0,47 m



Geschlossene Flussquerung (Spülbohrverfahren)
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• Horizontales Spülbohrverfahren

• Länge ca. 320 m

• 12 + 2 Spühlborhungen

• Abstand Schutzrohre von ca. 3 m

Borkener Aa

Allee mit 

alten Bäumen



Offene Bahnquerung (1)
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Offene Bahnquerung (2)
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• Rückverfüllung mit Sand

• Installation der Schutzrohranlage

• Steinzeugrohre ausgefüllt mit speziellem Material für gute Wärmeleitfähigkeit



Kabelübergabestation
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Kabellieferung und Kabelzug am Muffenstandort
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Blick auf eine Kabeltrasse
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• o.l.: Kabeltrasse mit Ladwirtschaft

• o.r.: Kabeltrasse begrünt

• u.l.: Muffenschächte Raesfeld



 Neben der Verlegung im offenen Graben stehen auch grabenlose (teils 

innovative) Verfahren zur Verfügung

 Amprion kann Hochspannungskabel mit verschiedensten 

Übertragungsansprüchen bodenschonend installieren

 Hochspannungskabel haben technische Grenzen:

 AC-Kabel können längenbegrenzt eingesetzt werden. Anwendungen sind 

detailliert zu analysieren

 Verkabelungsprojekte stellen sowohl hohe Anforderungen an die Kabel- und 

Bautechnik dar und bedeuten große Eingriffe
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Fazit



Das starke Netz für Energie | www.amprion.net


