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Ausbaubedarf Offshore-Anbindungssysteme

Offshore-Erzeugungsleistung
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Ausbaubedarf Offshore-Anbindungssysteme

Ausbaubedarf
Ermittlung bis 2030 anhand Vorgaben des Flachenentwicklungsplan
(FEP), ab 2031 anhand der informatorischen Darstellung des FEP zu:
—- Gebiete und Flachen fur Ausschreibung von Offshore-Windenergie
- voraussichtlich zu installierende Leistung der Flachen
~ Standards zur Ubertragungsspannung/-kapazitat:

> +/- 320 kV und 900 MW in Zone 1 und 2 Nordsee
> +/- 525 kV und 2.000 MW in Zone 3 Nordsee
» 220 kV und 300 MW in Ostsee
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Ausbaubedarf Offshore-Anbindungssysteme

Beispiel Ausbaubedarf (Nordsee Zone 1 und 2)

~ Zwei Flachen in Gebiet N-3 werden uber die Startnetzanbindung
NOR-3-3 erschlossen, je zwei Flachen in Gebiet N-3 und N-6 sowie
eine Flache in Gebiet N-7 sind noch nicht erschlossen

— Die noch nicht erschlossenen Flachen weisen eine voraussichtlich zu
installierende Leistung in H6he von insg. je 900 MW pro Gebiet auf

- Daher: ErschlieBung der Flachen mit den Anbindungssystemen NOR-
3-2, NOR-6-3 und NOR-7-2 mit einer Ubertragungskapazitat in Hohe
von 900 MW

Daniel Konrad | © Bundesnetzagentur 4



Vorlaufige Prifungsergebnisse Offshore
NEP 2021-2035 - Nordsee
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Ausbaubedarf Offshore-Anbindungssysteme - Zonen *0
und Flachen entsprechend des FEP bis 2030 =

Vrs. zu
installierende
Leistung [MW]

Flachen-
bezeichnung

Netzanbin- Ubertragungs-
dungssystem kapazitat [MW]

0-1.3 300 0ST-1-4 300
2 N-7.2 930 NOR-7-2 930
S — NOR-3-2 900
2 — — NOR-6-3 900
— — NOR-9-1 2000
3 — — NOR-9-2 2000
— — NOR-10-1 2000
1 noch festzulegen noch festzulegen OST-T-1 300
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Ausbaubedarf Offshore-Anbindungssysteme - Zonen

und Flachen nach 2030

Flachen-
bezeichnung

Vrs. zu
installierende
Leistung [MW]

Netzanbin-
dungssystem

Ubertragungs-
kapazitat [MW]

N-12.1/N-12.2
N-12.3/N-12.4
N-11.1/N-11.2
3 ggf. N-11.3/N-
12.5/N-13.3 oder
Flache der Zone 4
N-13.1/N-13.2
noch festzulegen
noch festzulegen
4/5 noch festzulegen
noch festzulegen
noch festzulegen
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Zeitliche Reihung Offshore-Anbindungssysteme

Realisierungsreihenfolge und geplanter Zeitpunkt der
Fertigstellung

Ermittlung anhand der Vorgaben des FEP zur Reihenfolge der
festgelegten Flachen und zu den Inbetriebnahmejahren der
Anbindungssysteme, die zur ErschlieBung der jeweiligen Flachen

erforderlich sind.

Die Reihenfolge zur Anbindung der Flachen nach 2030 basiert auf der
Stellungnahme des BSH.
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Zeitliche Reihung Offshore-Anbindungssysteme

Beispiel zeitliche Reihung (Nordsee Zone 1 und 2)

Das Anbindungssystem zur ErschlieBung von Flache N-7.2
(NOR-7-2) muss im Jahr 2027, das Anbindungssystem zur
ErschlieBung der Flachen N-3.5 und N-3.6 (NOR-3-2) im Jahr
2028 sowie das Anbindungssystem zur ErschlieBung der Flachen
N-6.6 und N-6.7 (NOR-6-3) im Jahr 2029 fertiggestellt sein.
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Zeitliche Reihung und Fertigstellungstermine
Offshore-Anbindungssysteme - Ubersicht

Anbindunassvstem geplanter Zeitpunkt
gssy der Inbetriebnahme

OST-1-4 2026
NOR-7-2 (BorWin6) 2027
NOR-3-2 (DolWin4) 2028
NOR-6-3 (BorWin4) 2029
NOR-9-1 (BalWin 1) 2029
NOR-10-1 (BalWin 2) 2030
NOR-9-2 (BalWin 3) 2030

NOR-12-1 (LanWin 1) 2031
NOR-12-2 (LanWin 2) 2032
NOR-11-1 (LanWin 3) 2033
NOR-11-2 (LanWin 4) 2034
NOR-13-1 (LanWin 5) 2035

NOR-x-1 2035/2036

NOR-x-2 2037

NOR-x-3 2038

NOR-x-4 2039

NOR-x-5 2040
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Netzverknipfungspunkte

Netzverknupfungspunkte

- Festlegung von Netzverknipfungspunkten (NVP) im Rahmen des NEP
flr alle bestatigten Anbindungen

- Voraussetzung:

NVP gewahrleistet Realisierbarkeit der Anbindung zum geplanten
Inbetriebnahmejahr

Konsistenz mit landseitigem Netzausbau

» MaBgebend: Lange der landseitigen Trasse zum NVP und etwaiger
landseitiger Ausbau zur Einbindung des NVP in das landseitige Netz
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Netzverknipfungspunkte - Ubersicht

. Netzverkniipfungspunkte Vrsl. Netzverkniipfungspunkte
Anbindungssysteme saa:
2. Entwurf NEP 2021-2035 Bestatigung NEP 2021-2035

OST-1-4 Suchraum Gemeinden Lubmin et al. Suchraum Gemeinden Lubmin et al.
NOR-7-2 Buttel Buttel

NOR-3-2 Hanekenfahr Hanekenfahr

NOR-6-3 Hanekenfahr Hanekenfahr

NOR-9-1 Unterweser Unterweser

NOR-9-2 Wilhelmshaven 2 Wilhelmshaven 2

NOR-10-1 Unterweser Unterweser

NOR-12-1 (NOR-11-2) Wehrendorf Wehrendorf

NOR-12-2 (NOR-13-1) Heide/West Klein Rogahn

NOR-11-1
NOR-11-2 (NOR-12-2)
NOR-13-1 (NOR-12-1)

Suchraum Westerkappeln
Suchraum Rastede et al.

Suchraum Zensenbusch

Suchraum Westerkappeln
Suchraum Rastede et al.

Suchraum Zensenbusch

NOR-x-1 Suchraum Rastede et al. Suchraum Rastede et al.
NOR-x-2 Rommerskirchen Rommerskirchen
NOR-x-3 Heide/West Heide/West

NOR-x-4 Oberzier Oberzier

NOR-x-5 Suchraum Rastede et al. Suchraum Rastede et al.

OST-T-1 (Testfeldanbindung)
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Suchraum Gemeinde Papendorf

Suchraum Gemeinde Papendorf
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Vorlaufige Prifungsergebnisse Offshore
NEP 2021-2035 - Nordsee
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Vorlaufige Prufungsergebnisse Offshore
NEP 2021-2035 - Ostsee
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Priifung Alternativen NVP Heide/West )

Prufung Alternativen NVP Heide/West

>

>

Fur die Anbindung NOR-12-2 (bzw. NOR-13-1) in 2032 war im
zweiten Entwurf des NEP der NVP Heide/West vorgesehen

Aber: Realisierbarkeit der Anbindung aufgrund landseitiger
Netzengpasse bis 2032 nicht sicher gewahrleistet

Daher: Prifung eines alternativen NVP in Klein Rogahn

Weitere Alternativen fir Anbindungen nach 2035 in Prifung
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Prifung Alternativen NVP Heide/West - 2. Entwurf NEP *Q
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Prifung Alternativen NVP Heide/West - 2. Entwurf NEP *Q
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Prafung Alternativen NVP Heide/West - vorlaufige

Prifungsergebnisse
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Prafung Alternativen NVP Heide/West - vorlaufige

Prifungsergebnisse
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Priafung Alternativen NVP Heide/West — noch in

Prifung
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Priafung Alternativen NVP Heide/West — noch in

Prifung
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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